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REFERENCIAS

PL.N°

PUERTA DOBLE HOJA 1.40 m x h: 2.30 m - CON PERSIANA INFERIOR

50594211

2 | PERSIANA DE SALIDA DE ARE 130 xh: 1.00m

505899

3| 7CANOS DE PVC 0 110 mm - TAPADA RESPECTO NIVEL VEREDA 1.30 m

584166

4 | 6.CANOS DE PVC 0 160 mm - TAPADA RESPECTO NIVEL VEREDA 0.80 m

584166

5 | 1CANO DE PVC 3 110 mm - VINCULACION CELDA MT - TRANSFORMADOR

6 | 4CARNOS DE PVC @ 160 mm - SALIDA AL CLIENTE

7 | MURETES PARA APOYO DE CELDAS DE MT - MAMPOSTERIA DE LADRILLOS COMUNES

9 | FOSO DE DRENAJE PARA TRANSFORNADOR: REVOQUE INPERMEABLE (MC) + PINTURA EPOXI - PROF.: 0.50 m

CERRAMIENTO DE PROTECCION DE TRANSFORMADOR 1.40 x h 0.9 m - CANTIDAD= 2

578083

12| MUROS PERIMETRALES = MAMPOSTERIA DE LADRILLOS COMUNES ESP.: 30 cm

‘CAJARECTANGULAR DE Fo CON CHICOTE DE CABLE VN 2x 2.5m + TLONG. 2.00m - ALTURA= 120m

ESPECIF. TECNICAS

ESPECIF. TECNICAS

ESPECIF. TECNICAS

‘CAJA OCTOGONAL DE Fe CON CENTRO DE ILUMINACION CON TUBO FLUORESCENTE DE 105 W O LAMPARA BAJO CONSUMO DE 105 W

ESPECIF. TECNICAS

17 | CAJARECTANGULAR DE Fe CON LLAVE DE PUNTO Y TOMACORRIENTE - ALTURA= 120m

ESPECIF. TECNICAS

ESPECIF. TECNICAS

BLOQUES DE POLI

ESP.; 18 cm- NO UTILIZAR L

21 | ALISADO DE CEMENTO HIDROFUGO + MEMBRANA ASFALTICA DE 4 mm CON ALUMINIO

22| DESAGUE PLIVIAL: CHANELA DE PARED Y CARIO @ 110 mm DE PVC A CORDON VEREDA

23| CAMARA DE PASE PARA ACOMETIDAS DE BT - 0.60 x 060 x PROF.: 0.50 m CON TAPAS DE H'A° REFORZADAS

DEPARTAMENTO TECNICO
ESTUDIOS Y PROYECTOS

160 090 Lo
8 | FS0 PARA TABLERO DE BT - PROF. 050 m
8 o) (@) (10
o30] om0 060 0 (B 6 — 10 | CAMARA DE PISO 0.30 x 0.30 X PROF.: 025 m
160 1"
" 030 030
o 21 B 130
. ) A 140
N y s 14 | TABLERO: 2 LLAVES TERMOMAGNETICA DE 2:25 A - ALTURA= 1.20m
oxlf 1 8 2 -
2 ' | 15 | canors 19715
— < ¢ ¢ ) 8
< 16
T A
1.00 040 . § E ? ]
A < w o | R RECTANGULAR OF o CON TOMACORRIENTE -ALTUR 030
15| S 19 | LOSAMACI VIGUETONES
8 N.VEREDA
0 0O 2 20 [ CONTRAPISO HHRP CON PENDIENTE 2%
< NVEREDA 8 2 5
— = S g
Lo S
p 1 = o
130 1
u
NOTA: LOS CANOS DE ALIMENTACION AL CLIENTE DEBERAN SER
MPORTANTE: %‘tﬁmm 4\ DE LADRILLOS COMUNES O TABIQUE DE 'SE DEJA CONSTANCIA QUE NO SE ADMITIRA EL USO DE CODOS NI INSPECCIONADOS POR EDESUR ANTES DE SER EMBLOCADOS Y
‘SE DEJA CONSTANCIA QUE LA APROBACION Y HABILITACION DE LA N 1A DE LADRILI u QU CURVAS A 90° EN LOS CANOS EMPLEADOS EN ESTA OBRA CIVIL. TAPADOS.
‘OBRA CIVIL ANTE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES HPA® £=0.16m. DEBEN CUMPLIR CON EL PUNTO N° 4 DE LAS NOTAS - SOLO SE PERMITIRA LA UTILIZACION DE CURVAS EN LOS SIGUENTES
'CORRERA POR EXCLUSIVA CUENTA DEL CLIENTE, COMO ASI LOS
‘GASTOS INHERENTES A LA MISVIA, DESLINDANDO A EDESUR S A POR MUROS INTERIORES: - CANOS DE HIERRO SEMIPESADO 3 34" PARA ILUMINACION.
CUALQUIER OBSERVACION, CONTRAVENCION Y/O MULTAS QUE DICHO DEBEN SER DE MAMPOSTERIA DE LADRILLOS COMUNES - _ CAROS DE PVC DE @ 2 1/2" PARA GABINETE DE MEDICION. CUANDO
ORGANISMO EFECTUE CON RELACION A LA REFERIDA OBRA CIVL- CORRESPONDA
Lo
W) (@) (2

100

270

100

100

CORTE A-A

270

190

030 030

Mgy intt oy

CORTE B-B

Enviamos croquis del local necesario para el suministro
solicitado. Quedamos a la espera de su conformidad u
observaciones.

El presente croquis abarca las lineas generales del local
a construir. La documentacion necesaria para
materializar la obra como también los calculos
estructurales necesarios seran confeccionados por el
cliente y remitidos a Edesur.

ARQ. RAPELA
PORESETEC SRL.

NOTAS:

RF > 180.-

1- EL CLIENTE Y/O CONTRATISTA DEBERA EJECUTAR LOS CALCULOS ESTATICOS Y ESTRUCTURALES NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA Y SE RESPONSABILIZARA POR DICHOS CALCULOS Y MATERIALIZACION DE LA MISMA.-

2 EL CLIENTE ES RESPONSABLE DE LA APROBACION Y/O HABILITACION MUNICIPAL DEL LOCAL DEL CENTRO DE TRANSFORMACION ANTE EL GCBA
ASi COMO TAMBIEN DE LOS GASTOS.-

3-EL PISO DEL LOCAL DEBERA SOPORTAR UNA CARGA DE 4000 kg, DISTRIBUIDA SOBRE CUATRO RUEDAS DE 6 cm DE ANCHO.-

4-EL DISENO DE LOS CERRAMIENTOS (PAREDES, TECHO, PISO, VENTILACIONES) DEBE CUMPLIR CON UNA CAPACIDAD DE RESISTENCIA AL FUEGO
5- EL COMIENZO DE LA OBRA DEBERA SER COMUNICADO A EDESUR S.A., ZONA RIO DE LA PLATA, EN LA CALLE SARAZA N° 502 1° PISO O POR FAX
ALN® 4921-30611 65 INT. 237.-

6- DEBERA CONSULTARSE PREVIAMENTE A LA OFICINA DE PROYECTOS CUALQUIER VARIANTE QUE SE PRODUZCA CON RESPECTO A LOS PLANOS.
ENTREGADOS POR EDESUR SA-

7- LA OBRA DEBERA SER EJECUTADA DENTRO DE LOS 120 DIAS DE ENTREGADO EL PROYECTO.-
8- LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.-

9- EL CLIENTE DEBERA PERMITIR EL LIBRE ACCESO DE NUESTRO PERSONAL DURANTE LAS 24 hs. LOS 365 DIAS DEL ANO.-

S.S. N° 261879 2018 | FechA | Nowsre |' ‘
Dibujo: 23/02/2018 AR.
POTENCIA- Controlo: EDESUR S,A.
C O R T E D - D 360 KW | Aprobs: ZONA RIO DE LA PLATA
esoan | CENTRO DE TRANSFORMACION 1P| rEO | OSSERMOONES
1:50 | UBICADOEN: 0 | 230212018 | ORIGINAL
1
LUNA 1297 3
E/ OLAVARRIA Y VIAS DEL FC BELGRANO SUR
ARQ. RAPELA 3
POR ESETEC SRL CONSTRUCCION CIVIL "

SECRETARIA DE TRANSPORTE
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BULON DE ACERO CINCADO DE 3/8"x44 mm ROSCA W C/TUERCA
BULON DE ACERO CINCADO DE 3/8"x44 mm ROSCA W

AGUJERO ROSCADO 3/8”"

ALAMBRE ARTISTICO GALVANIZADO N'11 ©A25x25 mm 2

DEPARTAMENTO TECNICO

PROYECTO Y OBRAS CIVILES
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UBICAR Y REALIZAR EN OBRA
| POS | DENOMINACION CANT | OBSERVACIONES |
o12 80 80 12 PNL 50x50x5x1970 mm 1
@ ‘\ 9 q /7 @ MARCO DE PUERTA CHAPA BWG N' 16 1
\,_{,%J I v v IDEM 2 1
g SOPORTE LATERAL DE PUERTA PNL 50x50x5 mm 1
- IDEM 4 1
2
4
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540
900

2004 | FECHA | NOMBRE

Dibujé | 10/02/04| EDELEC CENTROS VAR|OS 'l=.‘ E D ESU R S A /A

1 Controlé 1

i L C 1 /:r;rg:fAE I I E— I T_l:;::](s::;nnio DE LA PLATA
1:2,5| CERRAMIENTO DE CELDA DE

180

PT. N :

155 | TRANSFORMADOR PARA CENTROS |-
o %' HE & e B 110 | DE TRANSFORMACION SUBTE- |- ™ : 578083

Reempl. a :

900 8 ) 80 %0 RRANEOS Y A NIVEL Reemnpl. por :

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
SECRETARIA DE TRANSPORTE
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2 | | | . 2
Tejido de Alambre
Galvanizado N* 14
DETALLE A Abertura= 18mm
== OPOMO DE Fe ] = H s
DETALLE A
= { | = ESCALA 12 ESCALA 1:2
NPT It |y
s NPT Ext
O @ S
- U PASADOR CON SEGURO I = LLI pETAlE ¢ CARACTERISTICAS:
CO RTE B_B 1—LA PUERTA Y EL MARCO SE CONSTRUIRAN EN CARPINTERIA DE CHAPA DE Fe D.D. BWG N' 14 O PERFILES LAMINADOS DE Fe.
LB ESCALA 1:20 2—LAS BISAGRAS SERAN A MUNICION N' 4341
’ 3—LA CERRADURA LA PROVEERA E INSTALARA EDESUR S.A. EN EL MOMENTO DEL MONTAJE ELECTROMECANICO.
V|STA EXTERlOR 4—EL CLIENTE PODRA PRESENTAR PARA SU APROBACION OTRAS VARIANTES SIEMPRE QUE SE RESPETEN LAS DIMENSIONES (INDICADAS
ESCALA 1:20 EN EL PLANO DE CONSTRUCCION CMIL) DE VANOS Y VENTILACIONES COMO ASI TAMBIEN SU ROBUSTEZ.
IMPORTANTE:
Hoja SIENDO ESTE UN PLANO TIPO, SE DEBERA TENER EN CUENTA QUE: TANTO EL ALTO Y ANCHO DE LA PUERTA, COMO ASI TAMBIEN
de’ LA UBICACION Y SUPERFICIE DE LA ZONA APERSIANADA EN LA MISMA SERAN DATOS A EXTRAER DEL PLANO DE OBRA CIVIL.
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1§
INTERIOR LOCAL
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= >ﬂ T - — T %_!_(‘
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NORMALIZADA Pl N 505942/1
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