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FECHA IMPRESION: 16-nov.-18

DIMENSIONES HOJA: ISO A2 (594 X 420)
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RUTA ARCHIVO: T:\SSProyectos

C B A
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/S) Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/S) Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/S)
Equipo N° Local Tipo CT CS Calef. TOTAL Equipo N° Local Tipo CT CS Calef. TOTAL Equipo N° Local Tipo CT CS Calef. TOTAL
KW KW KW KW KW KW KW KW KW
UE N*1 16.5 12.9 7.5 - UE N°7 13.1 12.0 7.7 - UE N°13 14.2 13.7 6.8 -
Ul N°2 Restaurant PB de Conductos 55 4.3 25 210 UI N°36 Sala Espera EP 05 de Conductos 47 4.4 1.7 340 UI'N°13 Paso PB 29 de Conductos 3.7 3.5 2.8 210
UIN°3 Restaurant PB de Conductos 55 43 2.5 210 UIN°37 Oficinas 55 - 56 - 57 de Conductos 4.2 3.8 3.0 240 UIN°14 Paso PB 29 de Conductos 3.7 3.5 2.8 210
UIN°4 Restaurant PB de Conductos 5.5 4.3 2.5 210 UI'N°38 Oficinas 55 - 56 - 57 de Conductos 4.2 3.8 3.0 240 UIN®15 Antecamara PB 36 de Conductos 6.8 6.7 2.2 420
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/S) Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/S) Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/S)
Equipo N° Local Tipo CT CS Calef. TOTAL Equipo N° Local Tipo CT CS Calef. TOTAL Equipo N° Local Tipo CT CS Calef. TOTAL
KW KW KW KW KW KW KW KW KW
UE N°2 14 10.4 6.0 - UE N°8 13.1 12.0 7.7 - UE N°14 14.2 13.7 6.8 -
Ul N°1 Restaurant PB de Conductos 70 50 30 290 Ul N°36 Oficinas 58 - 59 - 60 EP | de Conductos 4.2 3.8 3.0 240 UIN°16 Hall PB 58 de Conductos 3.7 3.5 2.8 210
UI'N°5 Restaurant PB de Conductos 70 5.2 3.0 290 Ul N°37 Oficinas 58 - 59 - 60 EP | de Conductos 4.2 3.8 3.0 240 UIN®17 Hall PB 58 de Conductos 37 3.5 2.8 210
UI N°38 Hall 08 EP de Conductos 47 4.4 1.7 340 UIN°18 Antecamara PB 57 de Conductos 6.8 6.7 2.2 420
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/S) Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/S) Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/S)
Equipo N° Local Tipo CT CS Calef. TOTAL Equipo N° Local Tipo CT CS Calef. TOTAL Equipo N° Local Tipo CT CS Calef. TOTAL
KW KW KW KW KW KW KW KW KW
UEN°3 12.2 9.0 5.0 - UE N°9 12.1 8.7 6.5 - UE N°15 14.2 13.7 6.8 -
UIN°6 Restaurant PB de Conductos 6.1 4.5 2.5 240 UIN°27 Restaurant de Conductos 12.1 8.7 6.5 590 UI N°45 Descanso EP 31 de Conductos 37 3.5 2.8 210
UIN°7 Restaurant PB de Conductos 6.1 4.5 25 240 Ul N°46 Descanso EP 31 de Conductos 3.7 35 2.8 210
Ul N°47 Antecamara PB 32 de Conductos 6.8 6.7 2.2 420
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/S) Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/S) Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/S)
Equipo N° Local Tipo CT CS Calef. TOTAL Equipo N° Local Tipo CT CS Calef. TOTAL Equipo N° Local Tipo CT CS Calef. TOTAL
KW KW KW KW KW KW KW KW KW
UE N°4 8.9 8.2 6.4 - UE N°10 12.2 11.4 7.0 - UE N°16 14.2 13.7 6.8 -
UIN°28 Sala Reuniones EP de Conductos 4.2 3.8 3.0 300 UIN°8 Hall PB de Conductos 6.1 5.7 3.5 240 UIN®19 Paso PB 70 de Conductos 3.7 3.5 2.8 210
UIN°35 Sala Espera EP de Conductos 4.7 44 3.4 340 UIN°9 Hall PB de Conductos 6.1 5.7 3.5 240 UI'N°20 Paso PB 70 de Conductos 3.7 35 2.8 210
UI N°21 Antecamara PB 77 de Conductos 6.8 6.7 2.2 420
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/S) Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/S) Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/S)
Equipo N° Local Tipo CT CS Calef. TOTAL Equipo N° Local Tipo CT CS Calef. TOTAL Equipo N° Local Tipo CT CS Calef. TOTAL
KW KW KW KW KW KW KW KW KW
UEN°5 11.2 10.4 5.8 - UE N°11 13.5 12.3 8.4 - UE N*17 14.0 10.4 6.0 -
Ul N°29 Sala Reuniones EP de Conductos 4.2 3.8 3.0 300 UI'N°10 Circulacion PB de Conductos 4.5 4.1 2.8 210 UI N°22 Bar PB de Conductos 7.0 5.2 3.0 290
UI'N°30 Sala EP 02 de Conductos 35 3.3 1.4 255 UI'N°11 Circulacion PB de Conductos 45 4.1 2.8 210 UI N°26 Bar PB de Conductos 7.0 5.2 3.0 290
Ul N°31 Sala EP 02 de Conductos 3.5 3.3 1.4 255 UI N°12 Circulacion PB de Conductos 4.5 4.1 2.8 210
Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/S) Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/S) Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/S)
Equipo N° Local Tipo CT CS Calef. TOTAL Equipo N° Local Tipo CT CS Calef. TOTAL Equipo N° Local Tipo CT CS Calef. TOTAL
KW KW KW KW KW KW KW KW KW
UE N°6 11.7 11.0 4.5 - UE N°12 14.2 13.7 6.8 - UE N°18 16.5 12.9 75 -
UIN°32 Sala EP 03 de Conductos 4.7 4.4 1.7 340 UI'N°42 Descanso EP 46 de Conductos 3.7 3.5 2.8 210 Ul N°23 Bar PB de Conductos 55 4.3 25 210
UIN°33 Sala EP 03 de Conductos 35 3.3 1.4 255 UI N°43 Descanso EP 46 de Conductos 3.7 35 2.8 210 UIN°24 Bar PB de Conductos 5.5 4.3 2.5 210
Ul N°34 Paso EP de Conductos 35 3.3 1.4 255 Ul N°44 Antecamara EP 23 de Conductos 6.8 6.7 2.2 420 Ul N°25 Bar PB de Conductos 55 4.3 2.5 210
Ventiladores de Extraccion Ventiladores de Inyeccion Capacidad de Balance Térmico Caudal de Aire (L/S)
Equipo N° Local Tipo CT CS Calef. TOTAL
Equipo N° Destino Tipo Caudal (I/s) Equipo N° Destino Tipo Caudal (I/s) KW KW KW
VE S5-01 Sanitarios Centritubular 30 VI $5-01 SS coheras SASE 2900 SFNN 4189 — — ”3-9; ;055 Z'g —
VE SS-02 Sanitarios Centritubular 30 V1101 a 147 Galerias Centritubular 1000 UTN29 Descarso PB 35 Se Conducios 3'7 3'5 2.8 210
VE SS-03 Sala Maq As y bombas | Centritubular 155 - - -
VE SS-04 Vestuarios Centritubular 60 Ul N°50 Descanso PB 35 de Conductos 3.7 3.5 2.8 210
VE SS-05 Sanitarios Centritubular 90
VE SS-06 Oficce Centritubular 60
VE SS-07 SS varios Centritubular 1100
xE gg'gg 22 °°:eras 2225 ‘3‘3?8 Capacidad de Balance Térmico | Caudal de Aire (L/S)
- coneras Equipo N° Local i
VE-301 Sanitarios SASE 1200 upe TP EV-I\—/ E\?v C,g,lif TOTAL
VE-302 Gimnasio y Armas SASE 606
VE-303 Sanitarios SASE 405 SP-01 Bowling de Conductos 28 22.5 13.5 1430
VE-304 Sanitarios SASE 402 SP-02 Bowling de Conductos | 28 225 13.5 1430
VE-305 Sanitarios SASE 402
VE-306 Sanitarios SASE 531
T L e IS ODFCACONES ] — MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE /& _ _
e s Subsecretaria de Proyectos didl) Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
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